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‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-15 del/vom 0l-ott-24
| Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo |
Stelvio |
Descrizione/Beschreibung ‘Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q08A Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:10
Punto di prelievo/Probenahmeort Schwefelquelle 2 - Prad Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Enterccocchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezah! 22°C UNIEN I1SO 6222:2001 1 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAQ43 9,8 °C
* Colore/FérEng Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAQ21 conforme
* QOdore/Geruch - Rapporti ISTISTL\N 2_007/31_pag 80 Met 1SS BAAD26 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme -
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 _< 1 NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,9 o 6,5 9,5 -
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 391 uS/em B 2500 o
Leitfshigkeit (20°C) :
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitdt P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 209 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 222 mg/L -
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 53 - mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 19,4 mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 21,2 °F -
* Durezza totale *d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 11,9 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 206 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 0,1 N
inde Prad am Stilfserjoch
I e ¢l Prato allo Stelvio _
Eingangsprotckoll - protoeelle in entrata
nermo. 0016772 vensaer (12,10, 2024
Sekretariat -~ Segreteria Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
29.24.01. Anlagen - Impianti Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:24
067+G7G7
0B506759

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

il presente rapporto di prova, ripraducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. H laboratorio & responsabile delie informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamenta), in questo caso i risultati si riferiscono al campione casi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se ripartata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitédtsbewertung verwendet. Das Ende des
Priiffungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-15- Paginaldil



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471-089560

e-mail: acque@eco-center.it

eco ¥

center

ACCREDIA TS

L'ENTE {TALIAND Di ACCREDITAMENTO

Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L

_del/vom

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026'Prad am Stilfser Joch/Prato allo |

Rapporto_di prov_a n. / Pritfbericht Nr.:  20241931-14 01-ott-24

" Committen te/A_w‘f;aggeber:

Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E11 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:50
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Gasthof Stern Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met, camp./Probenahmemethode Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato u.m

__Parameter — — = Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml _ 6
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 _UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 o 1 UFC/1 ml

*_Temperatura a_l prel/ Te_mperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 - 11,9 °C

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme -

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 1SS BAAO26 conforme -

* Sap;e/EeschnTack - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme -
Torbidita/Triibung AWCNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 ) NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,7 6,5 9,5 -
ConEJcibilité eTett-rica/Speziﬁsche elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 238 uS/ecm 2500
Leitfahigkeit (20°C)

* ATcalinit'a P pH 8,37A|ka|itét PpH8,3 (C(_)3)_ APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 _mg/L o

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitdt pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 121 mg/L

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IR_SA 2010 Man 29 2003 - 133 mg/L -

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 34 mg/L

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 9,7 mg/L -

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 o 12,5 °F )
- *_D;ezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 7,0 °d

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 125 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 .I),4

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio

Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:24

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. |l laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuate dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza Femissione nell’'ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Prifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitatsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-14-
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eco center SpA-AG
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471-089560

e-mail: acque@eco-center.it

Internet: www.eco-center.it

‘—Rapporto di provan. / Priifbericht Nr.:

“,

20241931-10

Committente/Auftraggeber:

Stelvio

Descrizione/Beschreibung

Cod.Prelievo/Probenohmecodex

Punto di prelievo/Probenahmeort
!

Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-002-Q10

2 Thialquelle - Prad untere

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.S01 -

deI/v_om

Hhilah

A\

0l-ott-24

Gemeinde Prad am Stilfser Joci1 - eréuzwég,-4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova
Parameter

Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C

Escherichia coli / Escherichia Coli

Enterococchi / Enterokokken
N Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C

* Colore/Farbung

* Odore/Geruch

* Sapore/Geschmack

Torbidita/Triilbung

pH/pH-Wert

Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische
Leitfahigkeit (20°C)

Data Prelievo/Datum der Probenahme

Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme
Data accettazione camp. / Probenannahme
Data inizio prova/Anolysenbeginn

Data Fine Prova/Analysenende

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3)

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3)

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3)

* Calcio/Calcium

* Magnesio/Magnesium
* Durezza totale °F /Gesamthérte °F
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d

* TDS

* Indice di Langelier/Langelier Index

ACCREDIA X,

LENTE ITAUAND DI ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 0334 L

23-set-24
09:55

23-set-24
23-set-24
30-set-24

Metodo Risultato Uu.mM

Methode o Ergebnis ~ M.E. Lim.Min. Lim.Max.
UNIEN SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
UNI EN ISO 9308-2:2014 - 0 MPN/10OmI 0
UNI EN 1SO 7899-2:2003 o 0 UFC/100 mi 0
UNI EN ISO 6222:2001 1 UFC/Lml

Rapporti ISTISAN 2007_/3Tp;g 76 Met I1SS BBA043 8,8 ) °C

Rapp_orti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 - conforme -
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKAO28 conforme -
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU -
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISSB?OZB‘ 7,7 o 6,5 9,5
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 235 ps/em 2500
APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 - 0 mgL

APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 107 me/L

APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 119 me/L

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 38 mg/L -

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 6,5 me/L -
Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 12,1 - °F

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met SS BEC031 6,8 e -

MI-03 A Rev 0:2022 124 mg/L

MI-03 B Rev 0:2022 - 0,6

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:24

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in guesto caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine def Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza Femissione neli’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-10-

Paginaldil
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eco center SpA-AG w Y,
N ot S
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
eco g =
39100 Bolzano (BZ) RE D IA :
-

. c e n te r Tel.: 0471-089560 %,//_/-\\\;5 L'ENTE fTALIANO DI ACCREDITAMENTO
e-mail: acque@eco-center.it AR
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-02 del/vom 01-ott-24
Committen?e/Auftraggeber: Gemeinde Prad ;m stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvjt_) - |
| Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E02 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:55
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Agums Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24 |
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17 |
i R_if.Legge/gesetzliche Grund], D.L_gs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008 - - _|
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter - Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 mli 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2_014 - 0 o MPN/100 ml 0 B
Enterococchi / Enterokokken o UNI EN ISO 7899-2:2003 - 0 UFC/100 ml T o
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 - 1 UFC/1 ml
* Temperatura al p-reI/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met [SS BBA043 - 14,6 °C
* ColorefFarbung Rapporti ISTISAN zooﬁ pag 90 Met ISS BIAD21 conforme o
* Qdore/Geruch - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA026 conforme
* Sapore/Geschmack - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKA028 conforme -
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 o <1 NTU -
p_H/pH-Wert - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAD23 _ 7,7___ - 6,5 9,5
Conducit;ilit'a elettrica/Spezifische elektrische RappoEISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 215 us/cm 2500 o
Leitfahigkeit (20°C) :
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst P pH 8,3 (CO3)  APAT CNRIRSA 2010 Man 29 2003 0o mgL -
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 109 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 121 mg/L o
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 31 mg/L -
* Magnesio/Magnesium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 81 me/L o
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 11,1 °F
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d B Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 6,2 °d
* TDS - - MI-03 A Rev 0:2022 113 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev O:ZE ) -0,5

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:25

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campicnamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen., Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitidtsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-02- Paginaldil



@l’ eco center SpA-AG X ’
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C N—
QC@ ' 39100 Bolzano (82) ACCREDIA ‘
C e n i‘e F Tel.: 0471-089560 LENTE {TALIANO Di ACCREDITAMENTO
. e-mail: acque@eco-center.it

Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-08 del/vom 01-ott-24
i Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch :K_reuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
[

Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
| Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q08 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:10
| Punto di prelievo/Probenahmeort  Schwefelquelle 1 - Prad Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
| Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24

Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN iSO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNIEN ISO 7899-2:2603_ 0 UFC/100 mT 0

B Conteggio colonie a 22°C / Koloniezah_l 22°C_ UNI EN ISO 6222:2001 ) - 0 UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben._“C ?app_orti ISTISAN 2007/31 pa_g76 Met ISS BBAO43 o 9,2 °C -

* Colore/Farbung o Rapporti [STISAN 206-7/31 p;ag 90 Met [SS BJAD21 conforme -

b Odo&eruch Rapporti IS;'ISAN 2007/31 pag 80 Met 1SS BAAD26 conforme -

* Sapc;re/Ge-schmack Rapporti ISTISAN 2007/31 ;Tgss Met ISS BKAO28 conforme i -
Torbidita/Tribung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - <1 NTU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCA023 78 65 95
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 385 o _uS/cm 2500
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 20_10 Man 29 ZO(E o o 0 o mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 206 mg/L

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 20 mg/L

* Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 54 mgL -

* Magnesio/Magnesium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 - 18,5 o @L—

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 21,0 °F N
o Durezza totale °d/Gesamthirte °d RapportiiSTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 11,8 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 203 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index  MI-03 B Rev 0:2022 0,0 -

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:25

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & respansabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento)}, in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utifizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con 1a firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieSlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Iinformationen {Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Aussteliung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-08- Pagina1di1



eco center SpA-AG e,
) N A S 7
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C & V/ z
39100 Bolzano (BZ) m ACC RE D IA
- A~ l
c e n i’e r Tel.: 0471-089560 —,g/—//—\:\\}: L'ENTE (TALIAND DI ACCREDITAMENTG.
e-mail: acque@eco-center.it “u, lﬁ:\“\:\‘"
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-09 del/vom 01-ott-24
Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
- - - S i
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q09 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:00

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:25

Firmato digitalmente da/Digita! signiert durch: Mair Karl

fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campicnamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschliieRlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen {Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme} verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitidtsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-09-

Punto di prelievo/Probenahmeort 1 Thialquelle - Prad obere Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24

| Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24

Met. camp./Probenahmemethode Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter = Methode — ~ Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escher_ichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 I\;IPN_/loo m! 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 o 0 UFC/100 mi 0

- Co_nte_gga)lonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN'ISO 6222:2001 2 UFC/1 ml a

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Me_t 1SS BBAD43 7,5 °C o -

N C:)Iorg/Féirbung Ra_pporti IESAN_ZOO_NEM pag 90 Met ISS BJAO21 conforme -

* Odore/Geruch Rap_porti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 confom_\e

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met IES_BKAOZS conforme o
Torbidita/Tribung APAT CNR ESKZHO Man 29 2003 . <1 NTU -

_pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,7 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 234 uS/em 500
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst PpH 8,3 (CO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 me/L -

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 115 mg/L

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNRIRSA 2010 Man 292003 128 mefl -

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 2;3 Met 1SS BEC041 o 37 mg/L o

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 7,7 mg/L

* Durezza totale °F /Ge;amﬁe °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 12,3 °F

* Durezza totale 'd_/Gesamthéirte °d - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 6,9 °d i

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 123 mg/L

* Ir?dice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev ;2022 - -0,7

Pagina1dil
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eco center SpA-AG
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
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LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-06 del/vom 01-ott-24
Committente/Auftraggeber: ~ Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-E01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 14:05

| Punto di prelievo/Probenahmeort  Grosshof - Lichtenberghdofe Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24 |

Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
N Rif.Legge/gesetzliche Grund. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter _ Methode o Ergebnis ~~ M.E.  Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNIEN IS0 9308-2:2014 - 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 o _0 UFC/10b ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN 1SO 6222:2001 o 3 UFC/1 ml -

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met 1SS BBA043 14,3 °C -

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/3Tpag 90 Met 1SS BJIAD21 conforme -

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 1SS BAAO26 conforme -

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKA028 conforme
Torbidita/Tribung - APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH-Wert o Rapporti ISTISAN 2007/¥pag 68 Met 1SS BCA023 7,8 - 6,5_ 9,5
Conducibifita elettr?a/Speziﬁsche elektrische _Rapporti ISTISAN 2007/31 pagEM_ef 1SS BDAO22 102 pus/cm 2500
Leitféhigkeit (20°C) ’

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitit P pH 8,3 {(CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 ' 0 me/L

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 60 mg/L

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 72 mg/L o

* CalciT/CaIcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 13 mg/[

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 5,2 mg/L

* Durezza totale °F /Gesamtharte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 5,5 °F

* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 paé 32 Met ISS BECO31 3,1 °d

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 53 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 - -1,0 i

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Kar|

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:26

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Hl presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. |l laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamenta), in gquesto casa i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
confarmitd. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissiane nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititshewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-06- Pagina1di1



eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano {BZ)

Tel.: 0471-089560

e-mail: acque@eco-center.it
Internet: www.eco-center.it

eco J

center

ACCREDIA ,\

LENTE ITALIAND D1 ACCREDITAMENTO

LAB N° 0334 L

Rapporto di pi'ova n. / Priifbericht Nr.:

20241931-11 del/vom 01-ott-24

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser”JocH/Prato allo

| Committente/Auftraggeber:

Stelvio
‘ Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q11 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:25

Punto di prelievo/Probenahmeort Verklairquelle 1+2+3 - Prad Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24

Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
| Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
| Rif.tegge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter _ Methode Ergebnis M.E.  Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN I1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli/ Escherich_ia Coli UNI EN I1SO 9308-2:2014 - - 0 MPN/100 ml_ - 0
Enterococchi / Enterckokken - UNIEN ISO 7899-2:2003 —0_ UFC/100 ml_ - 0
- Eﬁnteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22_“C UNIEN ISO 6222:2001 0 _UFC/1 ml
* Ter;peratura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAO43 5,6 - °C -
* Colore/Férbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BIA021 conforme -
* QOdore/Geruch R;pporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAQ26 conforme
3 Sa_pore/Geschma_ck Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCA023 i 6,5 9,5
-_Conducibilité elettricaEpezifische elektr?scﬁe Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 63 uS/cm - 2500
Leitféhigkeit {20°C) : :
* Eaiin_ité P pH;,?:/A—lkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 - 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 35 mg/L.
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 47 mg/L o
* Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 9,1 mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 1,8 mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 3,0 °F
* Durezza totale °d/Gesamtharte °d o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 1,7 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 33 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index o MI-BSB_Rev 0:2022 - 2,4 N

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:26

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. If laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informaziani correlate {denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con fa firma di chi ne autorizza I'emissione nell’uitima pagina. Dieser Prifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieRlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fail
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20241931-11- Pagina1dil



eco center SpA-AG ‘\\\\"I“Il:/
) N2
ec@ Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C :{\\___’é}:
39100 Bolzano (32) BeRA ACCREDIA &
~

c e n te r Tel.: 0471-089560 E{/ﬁ—i\g LENTE ITAUANO Of ACCREDITAMENTQ
e-mail: acque@eco-center.it o, ,'/":\“ W
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifberlcht Nr.. 20241931-13 del/vom 01-ott-24
‘ Comm:ttente/Auftraggeber. B Gemeinde Prad am Stilfser Joch - IZreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo :
! B Stelvio B - - |
|
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q07 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 13:10
Punto di prelievo/Probenahmeort  Plantablus - Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
| Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
| Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter _Methode __Ergebnis ~ M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN iSO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNIEN ISO 9308—2:2012 0 MPN/-loﬁl 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN SO 6222:501 - 1 UFC/1 ml -
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti [STISAN 2007/31 pag 76 Met IS5 BBAO4A3 8,0 °c
* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 conf_orme -
* Odore/Geruch N Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met IS_S BAAO26 conforme o N -
* Sapore/Geschmack - Rapporti ISTISAN 2007/31EggMet 1SS BKAQ28 conforme B
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - <1 _NTU N
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAQ23 7,_97 6,5 T_
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/?1 pag 55 Met ISS BDAQ22 o 161 - uS/em 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinité_P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L -
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 81 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 93 me/L -
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BE(E 25 mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 - 4,9_ mg/L
* Durezza t;tale °F /Gesam?érte °F Rapp_orti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 - 8,;;,_ °F
* Durezza totale °d/Gesamth'ar-t-e °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 4,7 o °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 84 mg/L
* Indice di Langelier/La-ngelier Index MI-03 B Rev 0:2022 -0,7

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitaimente da/Digital signiert durch: Mair Karl
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:27

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

It presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza Vemissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen {Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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eco center SpA-AG \\\\‘\wln,,,
ec@ Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C :SM\//'}:
39100 Bolzano (BZ) M

ACCREDIA

A

c e n i’e r Tel.: 0471-089560 @’77\'—_{“‘5 UENTE (TALANO DI ACCREDITAMENTD
e-mail: acque@eco-center.it K ,m\\‘\\t“
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-12 del/vom 01-ott-24
Committente/Auftraggeber: ~ Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweé, 439026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo _!
‘ Stelvio - ‘
| Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24 I
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q05 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 13:00
Punto di prelievo/Probenahmeort  Alte Alm - Lichtenberg 1+2+3 Data accettazione camp. / Probenannahme 2 3-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenshmemethode Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febb_(. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode I Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
* Escherichia coli / Escherichia Cali UNI EN ISO 9308-2:2014 o 0 MPN/100 mi ' 0
Enterococchi / Enterokokken ~ UNIEN ISO 7899-2:2003 N 0 UFC/100 m 0
Co_nteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN 1SO 6222:2001 . 0 UFC/1 ml B
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISE BBAQ43 8,6 a °C_
e Colo@érbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAD21 ) morme o
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA0D26 cor:forme -
* Sapore/Geschmack Ra-zpporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme -
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU— o
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAO23 75 65 95
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 102 us/em 2550_
Leitfahigkeit (20°C) : :
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 ) mg/L o
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitdt pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 59 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 71 ‘mg/L -
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN?OO?/E&Tpag_ZG Met 1SS BEC041 13 mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 48 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 5,3 °F -
* Durezza totale °d/Gesamthérte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 3,0 °d -
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 54 mg/L
* Indice di LangeI;/Laﬁgelier Index MI-03 B Rev 0:2022 -1,4 - o

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Kari
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:27

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal ciiente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, datae
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell'ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen {Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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eco center SpA-AG \\\\\"I"[u/,
" AR
l Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
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39100 Bolzano (BZ)

ACCREDIA :3

s C e n te r Tel.: 0471-089560 %ﬁx x LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
e-mail: acque@eco-center.it l/'//,' hf.l?\‘\\‘\“\\\
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-03 del/vom 01-ott-24
_-C;mmittente}iuft}agg;ber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Krehzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/_Prato allo '
Stelvio
. Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
| Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E03 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 12:25
| Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Kirchweg Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
| Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
! Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.mM
Parameter Methode R _ Ergebnis M.E.  Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN SO 9308-2:2014 - _() —MPN/100 ml 0 -
Enterococchi / Enterokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 0— _UFC/100 m} 0_
_Conteggio colon_ie‘a-é?C /_Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 o 1 UFC/l—mI
* Temperatura al prel/ Tem;ratur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2(57/31 pag 76 Met ISS BBAD43 14,4 - °C
* Colore/Férbung R;;)Fort_iIS_TISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme
* Odore/Geruch ~ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme -
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKA028 co_nforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 - <;_ NTU
pH/pH-Wert Rapport_iISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,6 - 6,5 9,5
_Conducibilité elettrica_/Speziﬁsche elektrische Rapporti ISTISAEOO7/_31 ;a_g_ss EISS BDAD22 102 us/cm - 2500
Leitfahigkeit (20°C) '
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mgt
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 59 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Klle-m 2;2-063_ 71 mg/L -
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 13 - mg/L -
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 54 mg/L
*_Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti_ISTlSAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 5,5 °F -
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag -32 Met 1SS BEC031 3,1 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 53 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier index MI-03 B Rev 0:2022 o - -1,1

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitaimente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:27

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratoric non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione delia
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstandig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefdihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitatsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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eco center SpA-AG \‘\\‘\‘\‘-I;I'y,'
eco Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C SM%
39100 Bolzano (BZ) M ACCREDIA K
~

Ce ” te r Tel.: 0471-089560 ?,///:\—i\'\:;s L'ENTE [TALIAND DI ACGREDITAMENTO

e-mail: acque@eco-center.it "’fr/“ /| |lu\“\‘\\
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-01 del/vom  0l-ott-24
: Committente/Auftraggeber: " Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo =
Stelvio J
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievao/Probenahmecodex 067-001-E01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 09:35
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Sport Fahrner Data accettazione camp. / Probenannahme  23-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
| Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.S01-  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova ' Metodo Risultato u.m
__Parameter o Methode B Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN I1SO 9308-2:2014 o 0 MPN/100 m! o 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 B 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie?ZZ"C/ Koloniezahl 22°C UNTEN ISO 6222:2001 0 o UFC/I ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAQ43 11,9 °C
* Colore/Férbung - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 conforme N
* Odore/Geruch - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme -
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN_2007/31 pag 85 Met 1SS BKAO28 o conforme
Torbidita/Tribung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU o
pH/pH-Wert - Rapporti IS-TISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAQ23 7,7 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2067/31 pag 55 Met ISS BDAD22 - 195 uS/cn_'l_ 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinitd M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 113 mg/L
* Alcalinitd M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29_2003 127 mg/L o
* Calcio/Calcium o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 2; meg/L
* Magnesio/Magn;u?n_ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 7,0 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISK 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 10,0 °F
* Durezza totale *d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN_2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 - 5,6 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 102 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index MI-O3E?ev 0:2022 -0,6 o

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:28

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. li laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente it laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissione nelfultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollsténdig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwartlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiibrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen (Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformitatsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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flac=urA
c e n i'e r Tel.: 0471-089560 E;/'//——\\"‘Qg LENTE TALIAND DI ACCREDITAMENTO
e-mail: acque@eco-center.it e, Iﬁ:\\‘\‘\\\
Internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-05 del/vom 01-ott-24 ‘
E‘ommittente/Auftra_ggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/ Prato allo ‘
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-T02 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 12:20
Punto di prelievo/Probenahmeort  Tiefbrunnen Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme 23-set-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
| Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode - Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISQ 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
tonteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN SO 6222:2001 0 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 11,8 °C -
* are/Férbu;g Rapporti ISTISAN 2007/31 pag S0 M?ISS BJAO21 conforme
* Odore_/Ger_uch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 c01-1forme
* Sapore/Geschmack - _Rappo_rti ISTISAN 2607/31 pag 85 Met 1SS BKAD28 conforme -
T:)?idité/:frijang APAT CNR IRSA 2110 Man 293003 <1 NTU
pH/pH-Wert B Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met IS-S BCA023—7,9 —6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische _Ra_pporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA622 414 uS/c; 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitdt P_pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 a3 meg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 237 mg/L
E CaIcio/Calciu_m - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 57 mg/L
* Magnes_io7l\-llagnesium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 - 22,8 mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthdrte °F - Raiaporti lSTI_SAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEéO31_ 23,6 °F
* Durezza totale *d/Gesamtharte °d © Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 13,2 °d
* TS MI-03 A Rev 0:2022 219 mg/L -
E Indice di Langelier/Lang_elier Index MI-03 B Rev 0:2022 0,2

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Kari

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:28

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

I presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente, Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cost come ricevuto. Lincertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen {(Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fatl
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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eco center SpA-AG R \\\u'/'/u/,’
ef@ Via Lungo lsarco Destro 21 - Sede C :QM'}:
39100 Bolzano (B2) cWRE ACCREDIA "
c e n te r Tel.: 0471-089560 ;//'/:\\\: LENTE ITALIAND DI ACCREDITAMENTO %
il: ; AN
e-mail: acque@eco-center.it LA ARRS
internet: www.eco-center.it LAB N° 0334 L
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20241931-04 del/vom 01-ott-24
3 - -
Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenohme 23-set-24
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-T01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:50
Punto di prelievo/Probenahmeort  Tiefbrunnen Kultur Data accettazione camp. / Probenannahme  23-seot-24
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 23-set-24
Met. camp./Probenoshmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 30-set-24
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr, 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato um
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100mI 0
Ente;ococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 1 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met [SS BBA043 11,0 °C
* Colore/Férbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme - -
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme
Torbidita/Triibung APA_T CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH-Wert - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,9 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDAQ22 418 uS/cm 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 194 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 207 mg/L_
*_Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 ;7 mg/L
* Mag;esio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 21,6 mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 23,2 °F
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 13,0 °E
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 221 mg/L
MI-03 B Rev 0:2022 0,1

* Indice di Langelier/Langelier Index

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Leiter Labor - Responsabile Laboratorio
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Mair Karl

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 01/10/2024 - 12:28

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova. Il laberatorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se
fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e
luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura, anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della
conformitd. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissione nelf ultima pagina. Dieser Priifbericht, der nur vollstindig wiedergegeben werden kann, bezieht
sich ausschlieBlich auf die analysierte Probe. Das Labor ist verantwortlich fiir die im Priifbericht enthaltenen Informationen, sofern diese nicht vom Kunden stammen. Wird die Probenahme
vom Kunden durchgefiihrt, ist das Labor nicht fiir diese und damit verbundene Informationen {Beschreibung, Uhrzeit, Datum und Ort der Probenahme) verantwortlich; in diesem Fall
beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe, wie sie erhalten wurde. Die Messunsicherheit wird, auch wenn angegeben, nicht bei der Konformititsbewertung verwendet. Das Ende des
Priifungsberichts entspricht der Unterschrift, die die Ausstellung des Berichts auf der letzten Seite genehmigt.
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