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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20260419-01 del/vom 09-mar-26 |
Commlttente/Auftraggeber. Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 03-mar-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 09:55
|
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Sport Fahrner Data accettazione camp. / Probenannahme  03-mar-26 I
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 03-mar-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 09-mar-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter o Methode B __Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 mli 0
Escherichia coli/ Esc_herichia Coli UNI EN_ISE) EOS 2: 2014 0 MPN/100 ml 0
_Er:erococchi / Entero?k_oﬁen_ UNI EN ISO 7899-2:2003 - B 0 UFC/100 ml - 0
_Cﬁegglo colonie a 22°C/ Koloniezahl 22°C UNI EN ISO 6222:2001_ - ; UFC/1 ml -
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met 1SS BBAQ43 8,1 °C
* Colore/Férbung Rapporti IST_ISAN_2007/31 pag 90 Met 1SS BJAD21 - conforme -
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKA028 conforme )
Torbldlta/Trubung - APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU o
~ pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAO23 7,8 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN _ZO(T/EM pag 55 Met ISS BDA022 325 us/em 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 169 me/L -
* Alcalinita M pH 3,7/;|kaliti§t M pH 3,7 (HCO3) APAT_CNR IRSA 2010 Man 29 2003 183 mg/L
* C_alcio/Calcium Rapp;)rti ISKAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041_ - 47 mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 15,3 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti iSTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 18,1 °F
* Durezzatotale °d/Gesamtharte®d ~ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 10,1 d -
* TDS - M1—03 A Rev 0:2022 171 mg/L
* Indice di_LangeIier/Langelier ﬁud:x MI-03 B Rev 0:2022 - ._0,2

Prad am Slilfserjoch
= Lh Prato allo Stelvio

Eingangsprotokol]l - protecolle in entrata

nesme. (02814
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Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/03/2026 - 09:59

l BE7+G7G7
208624847

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazicni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile delle stessa e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se ripartata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per |e prove microbiclogiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti’ e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-01-
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‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20260419-02 del/vom 09-mar-26

‘ Commi;tente/Auftmggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, Z?:?)OZG Prad-am Stilfser Joch/Prato allo

stelvio |
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 03-mar-26
Cod.Prelievo/Probenahmecadex 067-001-E02 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:20
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Agums Data accettazione camp. / Probenannahme (3-mar-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 03-mar-26
| Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 09-mar-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato um
Parameter ) Methode - Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNIEN ISO 9308-2:2014 o 0 MPN/100 ml - 0 -
 Enterococchi / Enterokokken © UNIENISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0

Contegg_io EOE\iea_ZTC /_Koloniez;hl_zz"c UNIEN ISO 6222:2001 5 UFC}]E

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 7.3 °C

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 - conforme o

* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme

* Sapore/Geschmack Rapp-o-rti IS'rSAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKAQ28 - conforme o

B _Torbidit_é/TrEbung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
 pH/pH-Wert - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 78 ' 65 95

Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISA_N 2007/31 pag 55 Met ISS BDAOZZI 263 uS/ecm 2500
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinitd M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 {HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 - 136 mg/L -

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt Mp_HS,7 {HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 150 o mg/L

"+ Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 38 ma/L -

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 120 me/L

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC0O31 14,4 °F

* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 8,0 °d

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 1_38 R mg/L o

* Indice di Langelier/Langelier Index_ M1-03 B Rev 0:2022 -04

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
li laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento é effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-2" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-02-

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 09/03/2026 - 09:59
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‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20260419-03 del/vom 09-mar-26

Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio
i — |
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 03-mar-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E03 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:35
[ Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Ki rchweg Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme  (Q3-mar-26 |
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 03-mar-26 I
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 09-mar-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

Prova Metodo Risultato u.m

_ Parameter - ~ Methode __Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia cc;/ Escherichia Coli UNIEN ISO 9308-2:2014 _0 MPN/100 m! 0 o

 Enterococchi/ Enterokokken UNIEN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 15 UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 6,2 °C

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met 1SS BJAO21 - conforme -

* QOdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 1SS BAA026 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 confforme -
Torbidita/Triibung APAT CNR IRS;\ 2110 Man 29 2003 _< 1 NTU
pH/pH-Wert - - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAO23 7,6 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rappo;tiTTISAN _2007/51 pag 55 Met ISS BDA022 IE ) uS/em 2500
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 64 me/L

* Alcalinits M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 77 mg/l o

* Calcio/CaIciJm - o - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 o 16 mg/L

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECOE - 5,6 mg/L o

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 6,3 °F

* Durezza totale °d/Gesamthiirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 3,5 o -

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 61 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 -1,2

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 09/03/2026 - 10:00

1l laboratorio & respansabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento}, in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I’emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con fa UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-03-
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Descrizione/Beschreibung
Cod.Prelievo/Probenahmecodex
Punto di prelievo/Probenahmeort
Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-001-T01

Tiefbrunnen Kultur

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. I1SS.PGA.901 -

Data Prelievo/Datum der Probenahme

Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Data inizio prova/Analysenbeginn

Data Fine Prova/Analysenende

Data accettazione camp. / Probenannahme

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser J;ch/ Prato allo
Stelvio

|
03-mar-26
10:10
03-mar-26
03-mar-26
09-mar-26

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter . Methode - Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Escherichia coli / Esche_richia Coli UNI EN 1SO 9308-2:2014 ) 0 MPN/100 ml ) 0
- EnTerc-)cﬁ / Enteroiokken UNI EN ISO 7899-2:2003 - 0 UFC/100 ml 0—
" Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C  UNI EN ISO 6222:2001 - 0 UEG/iml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAQ43 98 °C
* Color;/Férbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme -
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 conforme
* Sapore/Geschack ) -Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS M)ZS conforme -
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU -

* pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 8,0 - 65 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS_BDAOZZ 412 HS/Cn-'l - 2500
Leitfahigkeit {20°C) : :

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 {CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 - 196 me/L -

* Alcalinita M pH 3,7/Alkaﬁti§t M pH 3,7 {HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 210 mg/L

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 57 mg/L o
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007-/_31 pag 26 Met 1SS BEC041 - 21,2 mg/L -

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 23,0 °F

* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 1229  d -
* TDS MI1-03 A Rev 0:2022 217 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0;2022 0,2

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-orafDatum-Uhrzeit: 09/03/2026 - 10:00

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibiie solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il camplonamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per fe prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-04-
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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:

¥ Committente/Auftraggeber:

20260419-05
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del/vom  09-mar-26 |

Descrizione/Beschreibung

| Cod.Prelievo/Probenahmecodex
Punto di prelievo/Probenahmeort
Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-001-T02

Tiefbrunnen Lichtenberg

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

| Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfse_rjoch/Prato allo I
Stelvio

Data Prelievo/Datum der Probenahme

Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme
Data accettazione camp. / Probenannahme
Data inizio prova/Analysenbeginn

Data Fine Prova/Analysenende

03-mar-26
10:50

03-mar-26
03-mar-26
08-mar-26

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode - - Ergebnis ~ M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNIEN ISO 9308-2:2014 - 0 MPN/100ml 0o
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 o 0 UFC/100 ml 0
_Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 o 0 UFC/1 ml -
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 9,6 *C
* Colore/Firbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme
* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKAO28 conforme
Torbidita/Triibung o APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 ) }\ITU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 - 7.8 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische_ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 405 us/em 2500
Leitfahigkeit {(20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitit P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitiit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 213 meg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 292003 297 mgll
* Calcio/Caicium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 57 mg/L
* Magnesio/Magnesiur;l Rapporti ISTISAN 2607/31 pag 26 Met I1SS BECO41 21,4 mg_/L__ )
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 23,0 °F
* Durezza totale °d/Gesamtharte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 129 < o
* TDS_ ) MI-03 A Rev 0:2022 - 214 mg/L
* Indice di Langelier/La:geIie:lndex MI-03 B R?ev 0:2022 0,1

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 09/03/2026 - 10:00

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione deila conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrispande a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colanie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-05-

Paginaldil
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Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo ‘

Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Dota Prelievo/Datum der Probenahme 03-mar-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-E08 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:15
Punto di prelievo/Probenahmeort  Speicher Agumsberg Data accettazione camp. / Probenannahme (3-mar-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 03-mar-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 09-mar-26
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grund. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
__Parameter - _ Methode  Ergebnis = M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN 1SO 9308-2:2014 1] MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli B UNI EN ISO 9308-2:2014 o 0 MPN/100 m! - 0 -
Enterococchi / Enterokokken - B UNI EN ISO 7899-2:2003 - 0 UFC/100 ml _0 o
Conteggio colonie a 22"(3/ Koloni_eza;ﬂ 22°C_ - _UNI éN 1S0 6222:2001 2 UF_C/1 ull
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 5,8 °C
* Colore/Férbung - - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA02_1____ conforme -
* QOdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 205/31 pag 85 Met ISS BKAO28 conforme -
Torbidita/Tribung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 T\ITU
pH/pH-Wert o I-Ra_pporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCA023 7,8 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDAQ22 o 325 pS_/cm 2500
Leitfihigkeit (20°C) :
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitst pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA?O_l()_Man 29 2003 169 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 o 183  mg/
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECOA1 46 mg/L -
*_Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26_Mgt 1SS BECO41 15,7_ o mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 18,0 °F
* Durezza totale °d/Gesamtharte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 10,1 9
* TDS_ a MI-03 A Rev 0:2022 17-1 mg/L o
* Indice di Langelier/Langelier index MI-03 I;{ev 0:2022 -(_),2

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmate digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 09/03/2026 - 10:00

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando it campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallfo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN iSO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20260419-06- Paginaldil



