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| Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-01 del/vom 08-giu-26 '
‘ Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - I_(reuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
! Stelvio :
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26 |
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 09:45
Punto di prelievo/Prabenchmeort  Brunnen Sport Fahrner Data accettazione camp. / Probenannahme 28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
. Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 .(] MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken - UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0 -
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN ISO 6222:2001 0 UFC/1 ml o
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAO43 15,4 °C
x _Co_lore/F'a'rbung - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 conforme
* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti I-ST-ISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme
Torbidita/Tribung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU o
pH/pH-Wert o - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BC_AO_Z?: - 7.8 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDAQ22 382 uS/em 2500 o
Leitfhigkeit (20°C) . .
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitét pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 201 me/l -
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M p-H 3,5 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 - ;[5_ mg/_L
* Durezza totale °F /éesamthérte °F Rapporti ISTISAN ZOFﬁ’.l—p;g_?.'Z Met iSS BECO31 21,6 - °F -
% Durezzatotale *d/Gesamthirte®d  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 12,1 °d -
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 202 mg/L
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 54 R m_g/_L -
* Magnesio/Magnesium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 20,0 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index - MI-03 B Rev 0:2022 0.2 -
Cloruri/Chloride - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37_ o < 5- mg/L 250
Fluoruri/Fluoride - Rapporti ISTISAN 2007/31 paé 115 Met ISS CBBO37 _0,_53 mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <0,05 mg/L 05
Nitrati/Nitrate . . Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 3,5 mag/L 50
Solfati/Sulfate 56 mg/L 250

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sc¢’
Il laboratorio é responsabile delle informatzioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il camp
informaziani correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo

Comune di P

anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prov Nr/no. 0012371
Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata ii

microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normati
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Segue rapporto di provan®:  20261235-01
Prova ] Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208B 2014 1,1 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 16 pg/L 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 pg/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ug/l 20
Piombo/Blei EPA 6020B 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 18 e/t 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 08:17

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo de! campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNFEN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti’ e "3-8" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-01- Pagina 2 di 2



eco center SpA-AG
eco Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede €
t 39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471-089560

e-mail: acque@eco-center.it

Internet: www.eco-center.it

Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:
Committente/Auftraggeber:

N2 RO PLAG
Fax: 0471-089569 %@g (‘\%ﬂ fﬂ ;‘)
MRS g(;‘gf:()\
00301
20261235-02 del/vom 08-giu-26
Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg_, 439026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenohmecodex 067-001-E02 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:30 |
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Agums Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26 |
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. I1SS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26
| Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Leyge{gesetzliche Grundi. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008 |
Prova Metodo Risultato um
__Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNIEN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 m! 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN ISO 6222:2001 1 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 14,5 °C
* Colore/F_érbung Rappo;ti ISTISAN_Z()07/31 pag 90 Met ISS BJA021 conforme
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAQ26 conforme
* Sapore/Geschmack N Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKAO28 conforme i
* Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH-Wert Rapp;ti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCA023 7.8 6,5 9,5 o
" Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 383 uS/em 2500
Leitfahigkeit {20°C) -
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
TAI<:aIinité1 M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 25 2_0(; 200 mg/L -
* Alcalinith M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 214 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Me-t ISS BECO31 21,5 °F_
* Durezzatotale °d/Gesamthirte’d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 12,1 °d - o
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 202 mg/L
* Calcio/CaIcium o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC_041 54 mg/L
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met I;S BECO41 19,4 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index o MI-03 B Rev 0_2_0_25 - - 6,1 - -
Cloruri/Chloride - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB0O37 <5 mg/L 50
Fluoruri/Fluoride - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 - 0:55 - mg/L
© Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <0,05 me/L 05
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 3,4 N
_S;lfati/Squate - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag -115 Met ISS CBBO37 56 mg/L
(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia
Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
corrispande a "microorganismi presenti® e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

50

250
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformit. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell'ultima pagina.

15
mg/L
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-02-

Per le prove microbiologiche 'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrispande a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
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Segue rapporto di prova n®:  20261235-02
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 1,2 pe/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 pe/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 us/L 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 16 pe/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ug/L 20
Piombo/Blei EPA 6020B 2014 <1 pg/L 10
Rame/Kupfer EPA 6020B 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 18 ug/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:17

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

) laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se ripartata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiclogiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microarganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-02- Pagina 2 di 2
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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-03 del/vom 08-giu-26

Committen te/Auftraggeber:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg,TBQO_ZG Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E03 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:55
Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Kirchweg Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. 1S5.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

| Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato U.m
Parameter o __Methode o Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 150 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml - 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml o 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN ISO £222:2001 o - 4 UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met iSS BBA043 14,1 °C

* Colore/Firbung © Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme | -

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA026 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met I1SS BKA028 - c_onforme

—Torgixiig/TrEbung_ - APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 T NTU

pH/pH-Wert - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAQ23 7.6 - 6,.5 9,5
ConducibiTité_eletﬁa/s_pezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 - 92 pS/_cm B 2500
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 {CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

"+ Alcalinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 50  mglL o

* Alcalinits M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 2920038 63 mg/l

* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rappo?ti ISTISAN 2007/31;g 32 Met IE B?CO31_ 4,7 ) °F

* Durezza totale *d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 2,7 °d -

* TDS - MI-03 A Rev 0:2022 48 mg/L

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC04: 13 mg/l -

« Magnesio/Még_r;esium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 3,5 mg/L -

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 -1,3
Cloruri/Chloride Rapporti ISTISW2007/31 pag 115 Met ISS CBB0O37 <5 mg/_L_ 250
FluorurifFluoride - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBBO37 018  mgl 15
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 <0,05 mg/l 0,5
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <2 mgl 50
Solfati/Sulfate Rapporti ISTIS_AN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 9,9 o _mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapparto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusi 1te il campi

sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabite delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile deilo stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio {(UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-03-
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Segue rapporto di prova n°:  20261235-03
Prova Metodo Risultato u.m )
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1S0O 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
ArsenicofArsen EPA 60208 2014 1,2 pg/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 pg/L 5
Cromo/Chrom EPA 60208 2014 <1 pg/L 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 <10 ng/L 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 ne/L 50
Nichel/Nickel EPA 6020B 2014 <1 pe/L 20
Piombo/Blei EPA 6020B 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kl-prer EPA 60208 2014 <10 e/l 2000
B EPA 60208 2014 <1 ug/L 30

Uranio / Uran

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitaimente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:17

1l presente rappartae di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente it campione sottoposto a prova.
Hl laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlfate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.
Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC

corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC™ corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-03-
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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-04 del/vom 08-giu-26

Committente_/A_uftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/P;'ato allo

Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-T01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 14:00
Punto di prelievo/Probenahmeort  Tiefbrunnen Kultur Data accettazione camp. / Probenannahme 28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. 1SS.PGA.901 - Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/yesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato um
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Califorme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml (_)
Enterococchi / E;terokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml i]
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN SO 6222:2001 1] UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 11,8 °C

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 conforme

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA026 conforme

"+ Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKAO28 conforme

Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <T NTU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 - _7,9 6,5 9,_5 o
C;d;cFlité elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022 415 - psfcm 2500
Leitfahigkeit {20°C) .

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinitd M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 194 mg/L o

* Alcalinity M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 208 mg/L -

* Dur-e;za_totaTe"'F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 2_3,2 °F -

* Durezza totale °d/Gesamthérte °d Ra;orti {STISAN 2007/31 pag 327\/|et ISS BEC031 o o 13,0 °E

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 219 mg/L

* Calcio/Calcium o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 _ 56 mg/T_

* Magnesio/Magnesium o "Rapporti IST_ISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC04_1 ) 22,5 mg/L -

* I;dice di Langelier/Langelier Index o MI-03 B Rev 0:2022 - 0,1 i _
Cloruri/Chloride - Rapporti ISTIéAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBI;037 <5 mg/L 250
Fluoruri/Fluoride - _Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 ) 0,36 mg/L_ . 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <0,05 me/L 0,5
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 3,9 me/L 50
SoI;a'Eulfate 80 mg/ L 250

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

|l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
|l laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento é effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza Femissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 85% e calcolata in accordo con la UNIT EN 1SO 8199:2018, Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-04-
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Segue rapporto di prova n®:  20261235-04
PI-'OVB nll_etddo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1S0 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 8,2 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 g/t 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 17 ug/L 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 pg/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ug/L 20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 pg/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 60208 2014 )

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

27 pg/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:18

1l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il labaratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campianamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nefla valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
micrabiologiche di conteggic (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC

corrisponde a “microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-04-

Pagina2di2



eco center SpA-AG B /'nl—nz,;;\
eCO Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C v ;‘f/o"_‘\f%,
-~ Z
39100 Bolzano {BZ) ‘Qkﬁ Jé
cen te r Tel.: 0471-089560 Fax: 0471-089569 ‘\%\ :'/ 6}
e-mail: ‘acque@eco-center.it QQEQ_E, W
Internet: www.eco-center.it T
00301
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-05 del/vom 08-giu-26
Commifteﬁe?Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio

Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenohme

067-001-T02

Punto di prelievo/Probenahmeort  Tiefbrunnen Lichtenberg

28-mag-26

Cod.Prelievo/Probenahmecodex Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:45

Data accettazione comp. / Probenannahme  28-mag-26

Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn

28-mag-26

Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

| Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 mi 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN 1SO 9308-2:2014 - 0 MPN/IOO_mI_ - 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN I1SO 7899-2:2003 o 0 UFC/100 ml 0 o
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezaht 22°C  UNI EN ISO 6222:2001 o 0 UFC/iml -

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 11,7 °C

* Colore/Firbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BIAO21 conforme -

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met IS5 BAAO26 conforme

* Sapore/Geschmack - Rapporti ISTISAN 2007/?:_1 pag 85 Met 1SS BKAO28 conforme
Torbidit/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH—VErt Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCA023 7,7 _6,5 ) 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag E;Met 1SS BDAQ22 396 uS/cm 2506
Leitfshigkeit (20°C) .

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (C0O3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/AEilitét pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 207 mg/L

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APATCNR IRSA 2010 Man 292003 222 mgl

* Durezza totale °F /Gesamtharte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met IS5 BEC031 223 £ -

* Durezza totale °d/Gesamtharte ‘cl_ - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BECOél - 1_2,5 - °d

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 209 mg/L

* Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 56 me/L -

* Magr-\em;gne;ium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 20,5 mg/L

B Indice di Langelier/L;r-1geIier Index MI-03 B Rev 0:2022 0,0
Cloruri/Chloride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBC); <5 _mg/L 250
FIuoruri/FIuoride_ Rapporti ISTIS7\N 2007/31 pag 115 Met 1SS CBBO37 0,54 mg/L 1,5 o
Nitriti/Nitrite - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <0,05 mgll 05
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTEN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBBO37 3,5 mg/L o 50 -
Solfati/sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 58 mg/L N 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

1l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delie informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche lincertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 1SO 8159:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio {UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-3" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.
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Segue rapporto di prova n®:  20261235-05
Prova Metodo Risultato K k
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <01 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 <1 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 60208 2014 <1 ng/L 50
Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 17 ug/L 200
- Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 6020B 2014 2,5 ue/L 20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 ue/L 10
Rame/Kupfer EPA 6020B 2014 <10 ne/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 19 pg/L 30

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitaimente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - C9:18

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento ¢ effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stessa e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcofata in accordo con la UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risuitato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a “colonie non rilevate”, "1-2" UFC

corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" carrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-05-
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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:

Committen_te/Auftraggeber:

20261235-06

deTI/vc_wm

08-giu-26

) Eemeinde Prad am Stilfser Joch - Kre_uz;veg4 39026 Prad am Stiifser_lc;c_h/ Prato allo

Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-E01 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 13:40
Punto di prelievo/Probenahmeort  Grésshof - Lichtenberghdfe Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901-  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNIEN I1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
_E;herichia coli / Escherichia Coli UNIEN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
__Enterococchi/ Enterokokken UNIEN ISO 7899-2:2003 - 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN 1SO 6222:2001 6 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met 1SS BBA043 14,5 °C
* Colore/Firbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAD21 ;onforme -
* QOdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack - Eappo?lSTlSAN 2007/_31 paf; 85_Met 1SS BKAO28 conforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 T NTU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,7 ) 65 95
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met 1SS BDA022 91 uS/em 2500
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinitd P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 {CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitdt pH 4,3 (HCO3) APAT CNR [RSA 2010 Man 29 2003 5_0 mg/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 63 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 4,7 °F
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 2,7 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 48 mg/L
x Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 12 mg/L o -
x Magnesio/Magnesium Rapporti ISTI_SA_N 20;7/31 pag_26 Met ISS BECOAil 4,1 mg/L -
= Indic; di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 -1,2- o
Cloruri/Chloride - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 <5 mg/L - 250
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB0O37 0,19 mg/L - __1,5_
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 <0,05 mg/L 0,5
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <2 mg/L 50
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBBO37 9,8 mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

i1 laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate ({denominazione, descrizione, ora, data e [uogo del campionamento)}, in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione deila conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a “colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-06- Pagina 1 di 2



eco center SpA-AG s\“\\:&_l/”j?"/, . ’;\S of AC{\%. _
eco Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C :\\*\\:&4& :iﬁ?} 0% .
39100 Bolzano (B2) IR [ 1]
cen te [ Tel: 0471-089560 Fax: 0471-089569 3/"//‘7\"\\\ = '3 s 52'/ /
e-mail: acque@eco-center.it "2/“ lﬁ:\“\“}\ \q‘.c EO\V./
Internet: www.eco-center.it -
00301
Segue rapporto di prova n®: 20261235-06 i
Prova Metodo Risultato U.M
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 1,1 ue/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 pg/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 <10 pg/L 200 o
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nicke! EPA 60208B 2014 <1 ug/L 20
Piombo/Blei EPA 6020B 2014 <1 ug/L - 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 pg/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 <1 pg/L 30- o

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmate digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:18

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottaposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso | risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell'uitima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a “colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.
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20261235-07 del/vom 08-giu-26

‘_Rapp;arto di prova n. / Priifbericht Nr.:

Committente/Auftraggeber:

Stelvio

Gemeinde Prad am S_tilféer J_och - K_r_e_uzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

| Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
‘ Cod.Prelieve/Probenahmecodex 067-002-Q06 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 13:10
Punto di prelievo/Probenahmeort  Stofflin - Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannaghme  28-mag-26 |
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100:nI 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN ISQ 6222:2001 12 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temp;ratur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 9,4 °C
* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme o
* QOdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met 1SS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met I1SS BKA028 conforme
Torb_idité/Trl'.ibung . APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 R NTU
pH/pH-Wert o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met IS5 BCA023 77 6,5 9,5
_C(;nducibilité elettrica/Spezifische elektrische Rapporti iSTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDAQ22 129_ uS/em ) 2500
Leitfahigkeit (20°C) .
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst P pH 8,3 {CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinity M pH 4,3/Alkalitst pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 70 me/L
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 82 mg/L -
* Durez;a totale;i:/G;amthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 _6,; °F o
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 3,7 °d -
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 67 mg/t
* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 S 21 mg/L -
* Magnesio/Magnesium Rappor-ti iSTISAN 2007/31 pag i6 Mét ISS BEC041 - 3,5 mg/L o
* Indice di Eang_elie-r/:angelier Index MI-03 B Rev 0:2022 - - -1,0 - -
Cloruri/Chloride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met IS5 CBB037 <5 me/L 250
Fluoruri/Fluoride o Rapporti ISTI'IS-AN 20(7/31 pag 11_5 Met !S_S C?O?ﬂ - 0,15 mg/L ?
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 < 0,05_ me/L 0,5
Nitrati/Nitrate - _Rapporti ISTISAN 2007/_31 pag 115 Met ISS CBB037 - <2 mg/L o 50 a
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 14 mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

I} presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Ii laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle

informazioni correlate {(denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento)}, in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche |'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 15O 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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Segue rapporto di prova n®: 20261235-07 |
Prova Metodo Risultato . U.M -
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 2,7 pe/l o 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <01 pg/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 pg/L 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 <10 pe/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 pe/L 50
Nichel/Nickel EPA 6020B 2014 <1 ug/L 20
Piombo/Blei EPA 60208B 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kupfer EPA 6020B 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 1,9 ug/t 30

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili

Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 08:19

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.
Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN I1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrispande a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:

20261235-09

del/vom

08-giu-26

Committente/Auftraggeber:

Stelvio

|
‘ Descrizione/Beschreibung

| Cod.Prelievo/Probenahmecodex
Punto di prelievo/Probenahmeort

Prelevato da/Probenehmer

| Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-002-Q09

1 Thialquelle - Prad

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/;rato allo

Data Prelievo/Datum der Probenahme

Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme
Data accettazione camp. / Probenannahme
Data inizio prova/Analysenbeginn

Data Fine Prova/Analysenende

28-mag-26
10:05
28-mag-26
28-mag-26
04-giu-26

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Prova Metodo Risultato u.m
__Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNIEN ISO 9308-2:2014 [1] MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/I0OmI
Enterococchi / Enterokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 0 UFC/100ml 0
Conteggio colonie a 22"C_/ Kc;longzahl 22°C UNI ENEO 6222:2001 o o 0 UFC/1 ml -
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 8,0 °C
“* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme o
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 conforme
* Sapore/Geschmack - _Rapporti ISTEI\N_2007_/3_1 pag 85 Met ISS BKAO28 - conforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 o <1 NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCAO23 77 - N Z,s 95
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rap;)raSTlSAN 2007%1 pag 55 Met ISS BDA022_ 229 uS_/cm - 2;0(; o
Leitfahigkeit (20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitit P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/A|k_;ﬁst pH 4,_3 (ﬁco3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 110 me/L -
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 123 mg/L
N .I:.)ufezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti I.STISAN 2007)31 pag 32 Met ISS BECO31 118 ) °F o
* Durezza totale “d/éesamthérte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC0O31 6,6 °d
* TS MI-03 A Rev 0:2022 120 me/L
% Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 36 mglt
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 6,8 mg/L -
* Indice di Langelier/Langelier_lndex MI-03 B Rev 0:2022 -0,7 o
Cloru:/ChIoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met iSS CBBO37 <5 mg/L 250
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met iSS CBB037 0,33 o mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115_1\_/Iet 1SS CBBO37 <F,05_ mg/L - 0,5
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBBO37 21 - mg/L 50
_Solfati/Squate Rap;)orti ISTISAN 2007/31 pag 115 Me& CBB0O37 32 o mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il faboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dat cliente. Quando il campionamento é effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNIEN 150 8199:2018, Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrispende a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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Segue rapporto di prova n®: 20261235-09
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 5,9 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
o ;’erro/ Eisen EPA 6020B 2014 <10 ug/L 200

Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 6020B 2014 <1 ug/L 20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ng/L 2000
Uranio / Uran EPA 60208 2014 4,4 ug/L 30

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili

Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:19

It presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratoria & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il izboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformit. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.
Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 150 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC™" corrisponde a "colonie stimate”.
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eco center SpA-AG
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (82)

center

Tel.: 0471-089560

Fax: 0471-089569

e-mail: acque@eco-center.it
Internet: www.eco-center.it

Ra;porto diprovan./ Priifbericht Nr.:  20261235-10

Committen te/Auftraggeber:

del/vom

Stelvio

Descrizione/Beschreibung
Cod.Prelievo/Probenahmecodex
Punto di prelievo/Probenahmeort

Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-002-Q10

2 Thialquelle - Prad

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

08-giu-26

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuz_we_g, 439026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Data Prelievo/Datum der Probenahme

Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme
Data accettazione camp. / Probenannahme
Data inizio prova/Analysenbeginn

Data Fine Prova/Analysenende

28-mag-26
10:00
28-mag-26
28-mag-26 |
04-giu-26

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter - Methode - Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 m! 0
Enterococchi / Enterokokken - UNIEN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN_ISO 6222:2001 o 1 UFC/1 mi
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 9,1 °C
* Colore/Firbung - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme
* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack Rappor‘tiETlSAN 2007/31 pag 85 Met 1SS BKA0O28 o _conforme - -
Torbidita/Tribung © APATCNRIRSA 2110 Man 29 2003 - <1 NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met 1SS BCAO23 78 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapportil?l_SAN 2007/31 pag 55 Met 1SS BDA022 228 pS/-cr_n 2500
Leitfahigkeit {20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitit P pH 8,3 (CO3) APAT CNR [RSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcafinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 m mg/L -
* Alcalinitd M pH 3,7/Alkalitdt M pH 3,7 (HCO3} APAT CNR [RSA 2010 Man 29 2003 - 114 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BECO?E 117 °F
TDu_re_zza totale °d/Gesamth;ir-te °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 6,6 . _"d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 120 mg/L
* Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 37 me/L
b Magne;io/Magnesium B Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 5,8 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 - -0,5 . -
Clorurl/Chloride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <5  men 250
o Eluc;'uri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 0,37 mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <0,05 mg/L 0,5
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Me;tE CBBO37 <2 __mg/L _ 50 -
Solfati/Sulfate - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB0O37 40 mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Ii presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente if laboratorio non & responsabile dello stesso e delte
informazioni correlate {denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche {'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-8" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

EPA 60208 2014

center e oar1-089560 Fax: 0471-089569 s
e-mail: acque@eco-center.it K74 {ﬁ\‘\\&\ CCReVY”
Internet: www.eco-center.it
00301
Segue rapporto di prova n®:  20261235-10
" Prova Metodo Risultato UM
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 7,2 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ng/L 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 12 ug/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ng/L 20
 Ppiombo/Blei EPA 60208 2014 <1 pg/L 10

Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran 33 pg/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:19

il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine def Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nelf'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervalio di confidenza al 95% e calcolata in accordo con fa UNI EN ISO 8199:2018. Nelf'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggia (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), cansiderando che: "0" UFC corrisponde @ "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"™" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-10-
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eco center SpA-AG ,,;b;agc;‘; .
eco Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C /f?,\" N
P
39100 Bolzano (BZ) E‘f i‘)
center . 0471089560 Fax: 0471-089569 ~ '3 3
il: i , N ¥, 'y
e-mail: acque@eco-center.it “f, lﬁ\“\\‘ \C\ RES )2
Internet: www.eco-center.it
00301
‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-11 del/vom 08-giu-26
‘ Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q11A Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:35
Punto di prelievo/Probenahmeort  Verklairquelle 2+3 - Prad Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN I1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/200 ml 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN I1SQ 6222:2001 0 UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 7,1 °C

* Coloref/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAG21 conforme o

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAQ26 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme N
Torbidita/Trilbung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISSBCAO23 7,0 65 95
Coﬁducibilité elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 5-5 Met 1SS BDAO22 _61_ uS/cm 2500
Leitfahigkeit (20°C) .

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitsit P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/A|k-a|it§t pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IR_SA 2(:110 Man 29 2003 34 mg/L

e Alcalinita M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 o 46 mg/L o -

* Durezza totale °F /Gesamthérte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 2,8 °F -

* Durezza Iot;e °d/Gesamthérte °d Rapporti ISTISAN 2007/3_1 pa_g 32 M_e:c IS_S BEC031 - 1,6 °d -

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 32 mg/L

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 8,1 mg/L o

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 2,0 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index Mi-03 B RevEZZ o - 2,4

* Cloruri/Chloride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <5  mglL 250

Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 0,23 mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <_0,05 mg/L - 6,5_
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 20  mglL 5
Solfati/sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <5 me/L 50

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento ¢ effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiclogiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-11-
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eco center SpA-AG
ecm Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)
cen te )y Tel: 0471089560 Fax: 0471-089569

e-mail: acque@eco-center.it

Internet: www.eco-center.it

00301
Segue rapporto di prova n®: 20261235-11 j
Prova T Metodo . Risultato UM
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 7,5 ugf/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 pg/L 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 <10 ng/L a0
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ug/l 20
Piombo/Blei EPA 6020B 2014 <1 pg/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 e/t 2000

Uranio / Uran EPA 60208 2014 <1 ng/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitaimente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:19

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratoric non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luago del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con fa firma di chi ne autorizza I'emissione nell'ultima pagina.

Per le prove micrabiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 15O 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate"”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a “"colonie stimate”.
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eco center SpA-AG
Via Lungo fsarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471-089560

Fax: 0471-089569

e-mail: acque@eco-center.it
Internet: www.eco-center.it

‘_Rapp_orto di prova n. / Priifbericht Nr.:

‘ Committente/Auftraggeber:

20261235-12

RARD T

— -3 ( 7

= = z
w\/‘ 2 J2)
\37\\___ /‘-/ o/

CCREP™

00301
del/vom 08-giu-26

Stelvio

Geméinde_Prad anﬁ?lfser_Joal - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Descrizione/Beschreibung
Cod.Prelievo/Probenohmecodex
Punto di prelievo/Probenahmeort
Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-002-Q05

Alte Alm - Lichtenberg 1+2+3

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. 1SS.PGA.901 -
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 12:40
Data accettazione camp. / Probenannahme  23-mag-26
Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokk;zn UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml_ —0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezah! 22°C  UNI EN ISO 6222:2001 4 UFC/Aml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 7,1 °C
* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021 conforme
* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA026 conforme
* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007_/31 pag 85 Met ISS BKA028 conﬂ;me
Torbidita/Triilbung APAT CNR [RSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS_BCAOE - 7,5 6,5 9,5
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met 1SS BDA022 84 uSfem 2500
Leitfahigkeit (20°C) . .
* Alcalinita P pH'8,3/Alkalitit P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitst pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 47 mg/L - -
* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitt M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 o 59 mg/L
* Durezza totale °F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 43 £
* Durezza totale °d/Gesamthirte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met 1SS BEC031 24 °d o
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 44 mg/L
E Calcio/Calcium S Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 - 11 mg/L
* Magnesio/Magnesium N Ra_pp;rti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met {SS BEC041 3,6 mg/L
E Indic;e di_Lang_eIier/LangeIier Index o MI-03 B Rev 0:2022 - -1,6 o
Cloruri/Chloride - - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <5 mé/_l. 250
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met iSS CBBO37 _0,18 mg/-L 15
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag_115 Met ISS (58037 < 0,05 mg/L 0,5
Nitrati/Nitrate - Rap_port-i ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 <2 mgﬁ 50
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 8,8 mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

|l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non é responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate {(denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utifizzata nella valutazione detla conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbialogiche l'incertezza é espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN I1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-12- Pagina 1di2
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center

eco center SpA-AG
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)

Tel.: 0471-089560 Fax: 0471-089569

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

<1

e-mail: acque@eco-center.it \Q’\M R ﬁ\v} 4
Internet: www.eco-center.it
00301

Segue rapporto di prova n®. 20261235-12
Prova T ] Metodo ) Risultato UM i
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 1,2_ ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <01 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 60208 2014 <1 ug/t 50
Ferro/Eisen EPA 60208 2014 o <10 ng/L 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 ng/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 w20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 ue/t 10
Rame/K_upfer - EPA 60208 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020514_ pg/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:20

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Lincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza 'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNIEN 1SO 8195:2018. Nell'espressione del risultato delie prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-12-
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eco ¥

center

eco center SpA-AG
Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)}
Tel.: 0471-089560

Fax: 0471-08956%

e-mail: acque@eco-center.it
Internet: www.eco-center.it

‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-13

c_iel/vom_

08-giu-26

i Committente/?luftraggeber:

Gemeinde Prad am Sti_lfs;r Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo

Stelvio

Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26

Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q07 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 12:50

Punto di prelievo/Probenahmeort  Plantablus - Lichtenberg Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26

Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26

Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Paramet Methode B ___Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN 1SO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 mli 0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNI EN ISO 6222:2001 12 UFC/1 ml

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 7.7 °C

* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met 1SS BJAO21 conforme

* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met I1SS BAA026 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conf;me_ -
Torbidita/Tribung AP_AT CNR IRSA 2110 Man_29 2003 - <1 NTU

Wrt - Rappor_ti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,8 6,5 9,5
C(;nducibilité elettrica/Spe;ifische elektrische ) Ra;pporti ISTISAN 20(;/31 pag 55 Met ISS BDAD22 163 uS/cm 2500
Leitfahigkeit (20°C) .

* Alcalinitd P pH 8,3/Alkalitdt P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitit pH 4,3 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 80  mgL -

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitt M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 93 ma/L

* Durez:\ totale °F /Gesamthirte °F Ra_p;;orti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 - 84 °F

E Durezza totale °d/Gesamtharte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BECO31 4,7 °d -

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 85 mg/L

* Calcio/Calcium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 26 mg/L

* Magnesio/Magnesium Rapp(EISTI'I‘SAN 2b07/31 pag 26 Met ISS BEC041 49 mg/L

TI;mdice di Langelier_/LangeIier Index MI-03 B Rev 0:2022 - -0,8 -

CIoruri/Chlorid;_ - Rapporti IST_ISA.N 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <5 mg/L 250
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 0,34 mg/L 15
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115- Met 1SS CBBO37 o _< 0,05 mg/L 0,5
Nitrati/Nitrate - RapportﬁSAN 2007/31 pag 115_Met 1SS CBBO37 <2 mg/L 50
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 23 mg/L 250

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

1l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

il laboratorio & responsabile delle informazion riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Llincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNIEN SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”,

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-13- Pagina 1 di 2
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eco Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C 9\*\—//4‘2 (i %
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e-mail: acque@eco-center.it “r, Iﬁ'\\ W \"~?C3E°\'J ”
Internet: www.eco-center.it
00301
Segue rapporto di prova n®:  20261235-13
Prova - Metodo RiSultato U.M
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammanio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 60208 2014 <1 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 60208 2014 <0,1 ug/l 5
Cromo/Chrom EPA 60208 2014 <1 ug/L 50
Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 <10 ug/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 pg/L 20
Piombo/Blei - EPA 60208 2014 <1 e/l 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 pe/L 2000
Uranio / Uran EPA 6020B 2014 3,4 ng/t 30

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:20

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il Iaboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informaziont correlate ([denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con ta firma di chi ne autorizza I'emissione nell’uitima pagina.
Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con fa UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti¥ e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-13-

Pagina 2 di 2



eco ¥

center

Rapportali_prm;a_n. / Priifbericht Nr.:

eco

Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)
Tel.:

e-mail:

Inte

center SpA-AG

0471-089560 Fax: 0471-089569
acque @eco—genter. it
rnet: www.eco-center.it

20261235-14 del/vom

\“\u;u,,‘y 3

08-giu-2_6_

<ol Ace
CCQ&"

A OTE Iy
(gv\
NgWY g

O

\

17Cc:mz‘)"

00301

Committente/Auftraggeber:

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo_

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

!l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
I laboratorio & responsabile deile informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento é effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con fa firma di chi ne autorizza I’emissione nell’ultima pagina.

Per le prove micrebiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e 3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-14-

Stelvio

Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26

Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-001-E11 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 10:55

Punto di prelievo/Probenahmeort  Brunnen Gasthof Stern Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26

Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26

. Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4febbr 2008
Prova Metodo Risultato UM
Parameter Methode ~ Ergebnis ~ M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Esch;ichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 - 0 MPN/100 ml 0
Ente;cocchi / Enterokokken UNI EN SO 7899-2:2003 0 UFC/IOO ml o] o
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C  UNI EN (SO 6222:2001 1 UFC/1 ml -

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 14,6 °C

* Colore/Férbung - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISEAOZl - - _conforme

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 c:mforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 Y NTU -
pH/pH-Wert_ - Rap_pc;i ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,8 6,5 o 9,5
Conducibilita elc;ttrica/Speziﬁsche elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met 1SS BDA022 384 uS/em 25(}) o
Leitfahigkeit (20°C) -

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitét P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* AIcalinitéTVI pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 200 mg/L

* Alcalinits M pH 3,7/Alkalitst M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 _ R 214 mg/L o

* Durezza totale °F /Gesamtharte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 ) 21,6 °F

* Durezza totale °d/Gesamthirte °d _ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 I\_/le_t ISS BECOél 12,1_ B °d

* DS MI-03 A Rev 0:2022 203 ma/L

* Calcio/Calcium - Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BECO41 55 mg/L o

* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 19,1 mg/L

* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 0,1
ClorurifChloride Rapportl ISTISAN 2007/31 r:a& Met ISS CBBO37 <5 - mg/L 250
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 0,53 - mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 _ < 0,05 mg/L 0,5 o
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 - 3,4_ - mg/L ) 50
Solfati/Sulfate o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 56 me/fL 50
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Segue rapporto di prova n°: 20261235-14 |
Prc;va ' - Metod_o‘ . Risultato UM
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonic/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 1,1 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ng/L 50
o Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 15 ug/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 ng/L 20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 ng/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ng/L 2000
~ Uranio/ Uran EPA 60208 2014 18 e/l 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:21

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e deile
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN 15O 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
micrabiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde @ "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-8" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-14- Pagina 2 di 2
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Rif.Legge/gesetzliche Grundl.

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

5 . - I/» i >
b vV - N \/ 7 p ..?' Q,
ﬁ ia Lungo Isarco Destro 21 - Sede C ;\\-\:{‘//% e s
: 39100 Bolzano (BZ) gjm B %)
: Tel.: 0471-089560 Fax: 0471-089569 I \5 &/
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e-mail: acque@eco-center.it AN N CEEP ¥,
Internet: www.eco-center.it
00301
Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-16 del/vom 08-giu-26
| Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-E08 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 12:05 |
Punto di prelievo/Probenchmeort  Brunnen Pinet Data accettazione camp. / Probenannahme 28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. I1SS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & respansabile delle infarmazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stessc e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questa caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNI EN i50 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a “colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-16-

Prova Metodo Risultato U.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. _Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNIEN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Eaerichia Coli UNI EN IS0 9308-2:2014 0 _M PN/100 ml 0
Enterococchi / Enterokokken UNI EN ISO 7899-2:2003 0 UFC/100 ml 0 -
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C  UNI EN 1SO 6222:2001 35 UFC/1 ml -

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C  Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBA043 14,1 °C

* Colore/Férbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJAO21 conforme

* Odore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAD26 conforme

* Sapore/Geschmack Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU -
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023 7,7 65 9,5
Contﬁailité elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met |SS BDAD22 92 uS/cm 2500
Leitfahigkeit (20°C) .

* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L

* Alcalinity M pH 4,3/Alkalitst pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 o 51 mg/L o o

* Alcalinitd M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 64 mg/L

* Durezza totale :F /Gesamthirte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 4,9 °F

e Durezza totale °d/Gesamthérte °d Rapporti ISTISAN 2067/31 pag 32 Met ISS BECO31 2,7 —"d

* TDS MI-03 A Rev 0:2022 48 mg/L

* Calcio/Calcium _ . - _R_:;;;p_o}ti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 12 - mg/L

* Magnesio/Magnesium o Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 4,5 mg/L

. I:m-lice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022_ -1,2

Cloruri/Chloride - _Ral_pp;rti_ISTl-SAN _2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 _<_5 mg/L 250_
Fluoruri/Fluoride Rapp_orti-l-STISAN 2-007-/31 pag 115 Met ISS CBBO37 0,18- mg/L 1,5
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 <0,05 mg/l 05
Nitrati/Nitrate - Rapporti ETENTOON?A pag 115 Met ISS CBB0O37 <_2 mg/L 50
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met 1SS CBB037 10 mg/L - 250

Pagina1di2
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Internet: www.eco-center.it
00301
Segue rapporto di prova n®:  20261235-16
Prova ~ Metodo ] Risultato U.M
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1S0O 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 <1 ug/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 60208 2014 <1 ug/L 50
Ferro/Eisen EPA 6020B 2014 75 ug/L 200
Manganese/Mangan EPA 6020B 2014 2,5 ug/L 50
* Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 pe/L 20

Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 /L 10
Rame/Kupfer EPA 6020B 2014 81 /L 2000
Uranio / Uran EPA 60208 2014 1,0 pg/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:21

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto & prova.

Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento é effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNIEN 150 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-16- Pagina 2 di 2
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‘ Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:  20261235-08 del/vom 08-giu-26
| Committente/Auftraggeber: Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 39026 Prad am Stilfser Joch/Prato allo
Stelvio
Descrizione/Beschreibung Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Cod.Prelievo/Probenahmecodex 067-002-Q08 Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:15
Punto di prelievo/Probenahmeort  Schwefelquelle 1 - Prad Data accettazione camp. / Probenannahme  28-mag-26
Prelevato da/Probenehmer Tecnico Abilitato Laboratorio eco center Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Met. camp./Probenahmemethode  Rapporti ISTISAN 2019/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -  Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26 |
Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17
Rif.Llegge/gesetzliche Grundl. D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008
Prova Metodo Risultato u.m
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C  UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 0
Escherichia coli / Escherichia Coli UNI EN ISO 9308-2:2014 0 MPN/100 ml 4]
Enterococchi / Enterokokken UNI EN 1SO 7899-2:2003 0 UFC/100 n;l _0
Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C UNIEN 150 6222:2001 0 UFC/1 ml
* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met ISS BBAO43 9,5 °C
* Colore/Farbung Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BIAO21 conforme o
* Qdore/Geruch Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26 conforme
* Sapore/Geschmack R:;p;rti ISTISAN 2607/31 pag 85 Met ISS BKA028 conforme
Torbidita/Triibung APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003 <1 NTU o
pH/pH-Wert Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met IS5 BCAD23 8,0 ) 6,5 95
Conducibilita elettrica/Spezifische elektrische Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met 1SS BDAQ22 356 us/cm 2500
Leitfahigkeit {20°C)
* Alcalinita P pH 8,3/Alkalitst P pH 8,3 (CO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 0 mg/L
* Alcalinitz‘-:_M E-I 4,3/Alkalitst pH 4,3 (HCO3) APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003 185 mg/L
* Alcalinitd M pH 3,7/Alkalitit M pH 3,7 (HCO3)  APAT CNR [RSA 2010 Man 29 2003 198 mg/L -
* Durezza totale °F /Gesamthdrte °F Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 19,2 °F
* Durezza totale °d/Gesamtharte °d Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031 10,8 °d
* TDS MI-03 A Rev 0:2022 188 mg/L
* Calcio/Calcium - . Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041 50 mg/L o
* Magnesio/Magnesium Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041 16,2 mg/L
* Indice di Langelier/Langelier Index MI-03 B Rev 0:2022 0,1
Cloruri/Chloride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 7.2 mg/L om0
Fluoruri/Fluoride Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 0,77 me/L T
Nitriti/Nitrite Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 < 0,05 mg/L 0,5 B
Nitrati/Nitrate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37 8,5 mg/L o 50 N
Solfati/Sulfate Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037 38 mg/L 250

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Gemeinde Prad am Stilfserjoch
comune di Prato allo Stelvio

» | parametri contraddistinti dal simbolo a lato sone fuori limite / Mit diesem Symbol gekennzeichnete Param
|l presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento:  Eingsngspratokell - protecollo in enirsta lle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso irisultc  Nr/na. w@1 372 vem/del 08 ' 06 . 2026
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide ¢ . :
Per le rovz micro'biolo iche l'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95‘}2':: calcolata in accordo co Sekretariat — Segreter 12 i
P e P 09.04.01. Anlagen - Impianti

microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), consides
BE7+G767
00668177 i o

corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate". |

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-08-
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Segue rapporto di prova n®:  20261235-08
I
“Prova Metodo Risultato u.m )
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/fL 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 > 11,1 ug/L- N 10 -
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 60208B 2014 <1 ug/L 50
._Ferro/Eisen EPA 60208 2014 14 g/t 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 ug/L 50
Nichel/Nickel EPA 6020B 2014 <1 ug/L 20
_ Piombo/Blei * EPA 60208 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kupfer EPA 6020B 2014 <10 pg/L 2000
Uranio / Uran EPA 60208 20_14 o 24 ng/L - 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika
Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:22

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

» 1 parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite / Mit diesem Symbol gekennzeichnete Parameter sind auBerhalb der Grenzwerte
Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il laboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I"emissione nell’ultima pagina.
Per le prove microbiologiche l'incertezza & espressa come intervalio di confidenza al 95% e calcolata in accordo con fa UNI EN 1SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultato numerico {come richiesto da normativa), consideranda che: "0" UFC carrisponde a "colonie non rilevate”, "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate”.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP20261235-08- Pagina 2 di 2



eco

center

eco center SpA-AG

Via Lungo Isarco Destro 21 - Sede C
39100 Bolzano (BZ)
Tel.: 0471-089560
e-mail: acque@eco-center.it

Fax: 0471-089569

Internet: www.eco-center.it

| Rapporto di prova n. / Priifbericht Nr.:

" Committen te/Auftraggeber:

20261235-15

Stelvio

del/vom

0a301

08-giu-26 |

Gemeinde Prad am Stilfser Joch - Kreuzweg, 4 3_9026 Prad am S_tilfser Joch/Prato allo

Cod.Prelievo/Probenahmecodex

Descrizione/Beschreibung

Punto di prelievo/Probenahmeort

Prelevato da/Probenehmer

Met. camp./Probenahmemethode

Acqua destinata al consumo umano / Trinkwasser
067-002-Q08A

Schwefelquelle 2 - Prad

Tecnico Abilitato Laboratorio eco center

Rapporti ISTISAN 2015/07 pag 99 Met. ISS.PGA.901 -

Rapporti ISTISAN 2007/05 pag. 17

Rif.Legge/gesetzliche Grundl,

D.Lgs. 23 febbr. 2023 n. 18 + D.L.G.P. 4 febbr. 2008

Data Prelievo/Datum der Probenahme 28-mag-26
Ora prelievo/Zeitpunkt der Probenahme 11:20 |
Data accettazione camp. / Probenannghme  28-mag-26
Data inizio prova/Analysenbeginn 28-mag-26
Data Fine Prova/Analysenende 04-giu-26

Prova
Parameter

Metodo
Methode

Batteri coliformi 37°C/Coliforme Bakterien 37°C UNIEN 1SO 9308-2:2014

Escherichia coli / Escherichia Coli

UNIEN ISO 9308-2:2014

Enterococchi / Enterokokken

UNIEN iSO 7899-2:2003

Conteggio colonie a 22°C / Koloniezahl 22°C

* Temperatura al prel/ Temperatur bei Proben. °C

UNI EN ISO 6222:2001

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met 1SS BBA043

* Colore/Farbung

* Odore/Geruch

* Sapore/Geschmack

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA021

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAAO26

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA028

 Torbidita/Tribung

pH/pH-Wert

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA023

Conducﬁ)ilit:‘a elettrica/Spezifische elektrische
Leitfahigkeit (20°C)

* Alcalinitd P pH 8,3/Alkalitat P pH 8,3 (CO3)

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022

APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003

* Alcalinita M pH 4,3/Alkalitat pH 4,3 (HCO3)

APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003

* Alcalinita M pH 3,7/Alkalitat M pH 3,7 (HCO3)

* Durezza totale °F /Gesamthirte °F

APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met I1SS BEC031

*

Durezza totale °d/Gesamthérte °d

* TDS

*

Calcio/Calcium

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 32 Met ISS BEC031

MI-03 A Rev 0:2022

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met ISS BEC041

*

Magnesio/Magnesium

*

Indice di Langelier/Langelier Index

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 26 Met 1SS BEC041

Mi-03 B Rev 0:2022

Cloruri/Chloride

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBBO37

Fluoruri/Fluoride

Nitriti/Nitrite

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

Nitrati/Nitrate

Solfati/Sulfate

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB037

Risultato u.m
Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
] MPN/100 mi 0
0 MPN/L0OmI 0
0 UFC/100 ml 0
5 UFC/1 ml -
9,5 °C
conforme_ -
conforme
_c_t-)nforme
<1 N'I_'U
8,0 65 95
359 usfem 2500
0 mg/L
187 me/L
201 mg/L N -
19,4 °F
109 °d
189 meg/L
50  mght -
16,8 mg/L
0,1 -
7,4 mg/L 250
0,73_ mg/L 1,5
< 0,05 mg/L T
8,6 mg/L 50
38 mg/L T

{*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

» | parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite / Mit diesem Symbol gekennzeichnete Parameter sind auBerhalb der Grenzwerte
Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
I laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il [aboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. L'incertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapporto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza I'emissione nell’'ultima pagina.

Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con la UNT EN SO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiologiche di conteggio {UFC}, si riporta sempre il risultato numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti” e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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Segue rapporto di prova n®:  20261235-15
Prova Metodo Risultato u.mM
Parameter Methode Ergebnis M.E. Lim.Min. Lim.Max.
Ammonio/Ammonium 1SO 15923-01:2013 <0,1 mg/L 0,5
Arsenico/Arsen EPA 6020B 2014 11,3 pe/L 10
Cadmio/Cadmium EPA 6020B 2014 <0,1 ug/L 5
Cromo/Chrom EPA 6020B 2014 <1 ug/L 50
Ferro/Eisen - EPA 6020B 2014 14 ne/L 200
Manganese/Mangan EPA 60208 2014 <1 pg/L 50
Nichel/Nickel EPA 60208 2014 <1 pe/L 20
Piombo/Blei EPA 60208 2014 <1 ug/L 10
Rame/Kupfer EPA 60208 2014 <10 ug/L 2000
Uranio / Uran EPA 60208 2014 24- ng/L 30

Verantwortliche Trinkwasser - Responsabile acque potabili
Firmato digitalmente da/Digital signiert durch: Bracchetti Monika

Data-ora/Datum-Uhrzeit: 08/06/2026 - 09:22

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

P 1 parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite / Mit diesem Symbol gekennzeichnete Parameter sind auBerhalb der Grenzwerte
Il presente rapporto di prova, riproducibile solo integralmente, riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova.
Il laboratorio & responsabile delle informazioni riportate, tranne se fornite dal cliente. Quando il campionamento & effettuato dal cliente il [aboratorio non & responsabile dello stesso e delle
informazioni correlate (denominazione, descrizione, ora, data e luogo del campionamento), in questo caso i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto. Llincertezza di misura,
anche se riportata, non viene utilizzata nella valutazione della conformita. La fine del Rapparto di Prova coincide con la firma di chi ne autorizza F'emissione nell’'ultima pagina.
Per le prove microbiologiche I'incertezza & espressa come intervallo di confidenza al 95% e calcolata in accordo con fa UNI EN ISO 8199:2018. Nell'espressione del risultato delle prove
microbiclogiche di conteggio (UFC), si riporta sempre il risultata numerico (come richiesto da normativa), considerando che: "0" UFC corrisponde a "colonie non rilevate", "1-2" UFC
corrisponde a "microorganismi presenti" e "3-9" UFC"" corrisponde a "colonie stimate".
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